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Indledning 
 
På laboratoriet for Indeklima og energi, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet udførtes 
den 29. marts 2010 målinger af tryktab over 2 taghætter fra J. A. Plastindustri A/S Vestervigvej 
163, Hassing, 7755 Bedsted. Målingerne omfattede bestemmelse af sammenhørende værdier for 
volumenstrøm og trykfald for taghætterne med henblik på optegnelse af kapacitetsdiagrammer for 
hætterne. 
 
Beskrivelse af måleopstilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Eksempel på forsøgsopstilling 
 
På figur 1 ses et billede af forsøgsopstillingen. På den samme strømningsudligningskasse, som 
tidligere er brugt til målinger for J.A.Plastindustri og beskrevet i en tidligere rapport, er påsat et 2 m 
langt tilgangsrør af samme dimension, som hætten er beregnet til. 0,5 m foran hætten er et pitotrør 
indsat for måling af statisk og dynamisk trykforskel mellem pitotrøret og det fri i laboratoriet. 
Differenstrykket måles med et FCO 510 micromanometer, hvis måleusikkerhed er mindre end 0,1% 
af aflæsningen, d.v.s. en forsvindende lille måleusikkerhed for denne opgave. 
 
En ventilator, som er reguleret af en frekvensomformer, blæser luft ind i kassens nederste del. På 
ventilatorens sugeside er anbragt en måleblænde til måling af luftstrømmen. Trykfaldet over 
måleblænden måles ved hjælp af et Debro mikromanometer, der har en usikkerhed på 
mmVS07,0± . Måleblænderne udskiftes efter behov til større eller mindre måleblænder, således at 
den samlede usikkerhed på luftstrømmen vurderes til ± 3% af målingen. 
 
Ventilator, strømningsudligningskasse og rør er tætnet med silicone eller tape. Før målingerne er 
anlægget trykprøvet og fundet tæt. 
 
 
Prøveopstillingen følger forslag til European Standard prEN 13141-5 bortset fra, at måleblænden er 
sat på ventilatorens sugeside og ventilatoren er omhyggeligt gjort tæt, hvilket erfaringsvis giver en 
bedre måling, end når måleblænden er indsat på ventilatorens trykside. 
 
På de følgende sider anføres måleresultater og grafer for taghætterne.  
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Hætte for spirorør Ø125 mm (lille hætte) 
Lille hætte tilsluttet Ø125 mm rør 
 
Måleresultater: 
Volumenstrøm 
l/s 
16,70 19,80 32,00 43,00 
Statisk trykfald 
Pa 
3,90 5,43 14,30 25,61 
Totalt trykfald 
Pa 
5,54 7,59 19,80 35,42 
 
 
 
Kapacitetsdiagram: Lille hætte tilsluttet Ø125 mm rør. 
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Hætte for spirorør Ø160/200 mm (stor hætte) 
Stor hætte tilsluttet Ø160 mm rør 
 
Måleresultater: 
Volumenstrøm 
l/s 
41,00 61,00 80,00 99,00 111,00 127,00 
Statisk trykfald 
Pa 
2,55 5,45 9,90 15,40 21,15 25,52 
Totalt trykfald 
Pa 
6,45 13,20 23,70 35,90 45,72 56,95 
 
 
Kapacitetsdiagram: Stor hætte tilsluttet Ø160 mm rør. 
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